Vedligehold og drift SV vandbremse

Anvendelses omrade:

Anvendes til regnvand. Regulatoren er til vid installation

monteret pé aflgbssiden 1 bygvarket. SV vand bremsen anvendes hvor
der skal reguleres vandmasser fra lukket anlaeg, med stuvningshejder op
til ca.1.50 m.Vs.

Anvendes oftest 1 forbindelse med:
e Bassiner/magasiner
e [edningsmagasiner

Betjeningsvejledning:
SV regulatoren vil efter den er monteret 1 bygvarket vare klar til brug.

Vedligeholdelse:

Aflgbsregulatoren er fremstillet af syrefast rustfrit stal,
som ikke kraever vedligeholdelse.

Eftersyn:

Aflgbsregulatoren skal efterses to gange arligt i bygvarket,
sa der ikke forekommer tilstopning af indlebet 1 regulatoren
pga. ophobning af sand, kviste o.1.

Kun personer, for hvem det er en del af deres arbejde,

ma foretage eftersyn og oprensning.

Bortskaffelse:

Bortskaffelse af aflobsregulatoren skal forega
miljomessigt forsvarligt og 1 henhold til lokale
miljelove og regler.
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